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Szakvélemény

a Cordivari srl.(Olaszorszag) altal gyartott Cordivari (Bolly ST ill. Vaso Inerziale) indirekt fiitési

hasznalati melegviz tarolok hasznilati melegviz-ellatas teriiletén (max. 85°C) torténd alkalmazasarol

OKI Ikt.sz.: KOZ-6460/2017
2018. szeptember 28.

Forgalmazo (kérelmezd) Két Kor Kft.
neve, cime: Cim: 2051, Biatorbagy Felvég u. 3.
Gyvartd neve; cime: Cordivari srl.

Cim: 64020 Morro D’Oro Zona Industriale Pagliare, Olaszorszag

Forgalmazni kivant Cordivari (Bolly ST ill. Vaso Inerziale) indirekt fiitésii hasznalati
termék neve és anyagai: melegviz tarolok
Tipusai: BollylST csalad
Bolly2ST csalad

Vaso Inerziale csalad

Ivovizzel érintkezd részek:

- Belso bevonat: Polywarm elnevezésii porfesték
(HL100I/20KG Interpon 100 GREY Satin)
Gyart6: Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., Csehorszag
- Magnézium aktiv andéd: EN-MAMgAlsZns 6tvozet
- Hdcseréld cs6: S235 JR UNI EN 10025 tipusi lagyacél,

Gyart6: Cordivari srl, Olaszorszag
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- Tomitd gytri: szilikon (Rhododsil MA 370 DZ)
Gyarto: IRS S.n.c., Olaszorszag

Mérettartomany: Kozegészségiigyi szempontbdl nincs Korlatozva

Alkalmazasi teriilet: Hasznalati melegviz-ellatis (max. 85 °C)

A kérelmez6 (Két Kor Kft.) a fentebb nevesitett Cordivari indirekt fiitési hasznalati melegviz
tarolékat szeretné a hasznalati melegviz-ellatas teriiletén alkalmazni/forgalmazni, ezzel kapcsolatban
kérte ki véleményiinket. A szakvéleményezéshez sziikséges dokumentumokat rendelkezésiinkre

bocsatotta, valosagtartalmukeért a bekiildo felel!

Megjegyzések:

A targyi termékek esetében az ivovizként torténd felhasznalas allaspontunk alapjan nem relevéns.
A hasznalati melegviz-ellatdé rendszerbdl, ill. a hdcserélokon keresztiil nyert viz ivas és étkezési célra
torténé felhasznalasa nem javasolt. Tekintettel arra, hogy a melegviz fémoldd képessége nagyobb,

ajanlott mind a fézéshez, mind az ivashoz a hideg vizet hasznalni, és azt felmelegitve fogyasztani.

Megallapitasaink:

o A targyi term¢kek fém alkatrészei (a lagyacél €s a magnézium andd), azok tipusai, anyagi
mindségei megfelelnek az altalunk alkalmazott mindsitési elveknek (a ,,Procedure for the
Acceptance of Metallic Materials Used for Products in Contact with Drinking Water”

kiadvanyban megadott, elfogadhato dtvozeteknek).

e A benyujtott dokumentumokat atnézve megallapitottuk, hogy a termékek vizzel érintkezd belsd
bevonata rendelkezik megfeleld kiilfoldi higiénés bevizsgalasokkal:
- angol: WRAS (1302537, 85°C, 2013)
- osztrak: ofi (407.873/1, 30°C, 2010)
- osztrak: ofit W270 (407.873/2, 30°C, 2012, illetve 1702027/2090/1H, 30°C, 2017)
A megnevezett vizsgalatokat attekintve megallapitottuk, hogy megfelelnek az altalunk tamasztott

kézegészségligyi szempontu elvarasoknak.
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* A benyujtott dokumentécié dtnézésekkor tovabba megallapitottuk, hogy a targyi termékek vizzel

¢rintkezd szilikon témitései nem rendelkeznek hazai vagy kiilfoldi higiénés vizsgalatokkal, igy

Jelen szakvéleményezési eljarasunk keretében sziikségesnek tartottuk ezen alkatrészek kapcsan az

ellen6rzd migracios vizsgalatok 85°C-on torténd elvégzését (lasd lejjebb).

Az elvégzett migricios vizsgalatok és azok menete:

A vizsgalatokhoz a kérelmezé (Két Kor Kft.) rendelkezésiinkre bocsatotta a targyi termékek

szilikon tomitdjének mintadarabjait, melynek azonossagaért a bekiildé felel.

Termékleirds: attetszo-tejfehér szinti, 2 db egyenként 151,5 cm? feliileti rugalmas szilikon

gumitdomitések

Az elvégzett vizsgalatok a kovetkezdk:

Eléaztatas

Vizsgalat

A migracios vizekbdal
meghatarozott paraméterek

- 1 oras folydvizes mosatas

- 24 Ords aztatds a vizsgalati
héfokokon (85°C-on csapvizben
¢s desztillalt vizben)

- 1 oras folyovizes mosatas

Mintadarabok aztatdsa 85°C-on
desztillalt vizben és csapvizben

Naponkénti vizcsere,
Mintavétel az 1., és 6. napokon

- TOC (a kioldddott szervesanyag
tartalomra  jellemzd dsszes
szerves széntartalom)

- Organoleptikus tulajdonsagok
(iz, szag)

A vizsgalati eredményeket a mellékelt vizsgalati jegyzokonyvben (V. 5108/2018)

adjuk meg.

Vizsgalati eredménvek és értékelésiik:

A termekekben alkalmazott szilikon témitésen 85°C-on elvégzett migracios vizsgalataink sordn az

elso nap ztatdvizébdl jelentds szervesanvag (TOC) kioldodast tapasztaltunk a vak mintak értékekeihez

képest, mely az 4ztatas hatodik napjara hatarérték ala csokkent.

A kioldhato TOC vizsgélati eredményeket értékelve a mg/L-ben mért értékeket a német

Kunststoffe und Trinkwasser (KTW) ajanlasok alapjan az aztatasnal alkalmazott feliilet-viztérfogat arany

ismeretében mg/m?*xnap dimenziéra szamitottuk at.
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A mintak kioldhato szerves anyag (TOC) mennyiségére az aztatas végén (6. napon) az alkalmazott
hatarérték, a 80 mm-nél kisebb atmér6jii csévekhez alkalmazott tomitésekre vonatkozd hatarérték, azaz a
125 mg TOC/ m?xnap (KTW) hatarérték alatt volt.

Az organoleptikus vizsgilatok soran idegen szag megjelenése a desztillalt vizes és csapvizes
mintak esetében is az 1. és a 6. napon tapasztalhatd volt. Azonban ez az érzékelhetd idegen szaghatas a

10x-esen higitott 6. napos migracios vizek esetében mar nem volt érzékelhetd.

Az elvégzett vizsgilatok jelenleg nem terjedtek ki a potencialis biofilm képzdédéssel dsszefliggd
paraméterek pl. asszimildlhaté szerves szén (AOC), ill. biologiailag hozzaférhetd szerves szén (BDOC)
meghatarozasara. Ezen paraméterek vizsgalatara a jovében az European Acceptance Scheme (EAS),

illetve a harmonizalt vizsgalati modszerek bevezetésekor sziikseg lesz.

Szakmai vélemény:

A fentiek alapjan a Cordivari srl. (Olaszorszdg) altal gyartott Cordivari (Bolly ST ill. Vaso
Inerziale) indirekt fiitésii hasznalati melegviz tarolok hasznalati melegviz-ellatas teriilletén torténd

alkalmazasat, nyilvantartasba vételét (max. 85 9C) az alabbi feltételek betartasa mellett javasoljuk:

1. A forgalmazo kételes a felhasznalot tajékoztatni az alabbiakrol:
e A termékekkel érintkezd emberi felhasznalasra szant viz homérséklete a 85°C-ot nem
haladhatja meg.
e A termékek tisztitasi, ill. fertétlenitési utasitasait (beleértve az alkalmas fertdtlenitoszer
megnevezését is) a gyartonak, illetve forgalmazonak egyértelmilen a vasarlo tudomasara kell

hoznia!
A termék tisztitasa/fertétlenitése soran hasznalt vegyszerek bejelentésére, nyilvdntartasba vételére, ill.
engedélyeztetésére vonatkozdan a 201/2001 (X.25.) Kormanyrendeletben, illetve a 38/2003. (VILT)
ESzCsM-FVM-KvVM egyiittes rendeletben leirtak a mérvadoak.

e A termékeket hasznalatbavétel el6tt legalabb egy napra hasznalati melegvizzel fel kell toltent.
Az 6blitévizet a csatornaba kell engedni, azt hdztartasi célra felhasznalni nem szabad. Csak
ezutan szabad megkezdeni a termékek rendeltetésszerii hasznalatat.

o Tekintettel arra, hogy a melegviz fémoldé képessége nagyobb, ajanlott mind a f6zéshez, mind

az ivashoz hideg vizet hasznélni, melegviz sziikséglet esetén azt felmelegitve fogyasztani.
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2. A nyilvantartisba vétel kizarolag a Nemzeti Népegészségiigyi Kozponthoz (NNK-hoz) benyujtott
dokumentéaciéval megegyezd, az NNK altal bevizsgalt mintadarabokkal azonos mindségii

termékekre vonatkozik.

Szakvéleményiink kizarolag kézegészségiigyi vonatkozdsi, nem jelenti a termek, illetve
technologia egyéb (miiszaki, gazdasigi) szempontbdl torténd elbirdlasat és nyilvantartasba vételét /

bejelentését.

Szakvéleményiink feliilvizsgalat nélkiil a kiadastol szamitott egy évig érvényes.
A nyilvéantartasba vételt szakvéleményiink alapjan a 201/2001 (X.25.) Kormanyrendelet szerint a
kérelmez6 cég székhelye szerint illetékes megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Foosztalyatol kell

kérnitik.

Szakvélemenyiink kizarélag teljes terjedelmében hasznalhato fel, illetve masolhato!
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